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OGLOSZENIE O PRZETARGU

PRZETARG NA:

Swiadczenie ustua kompleksoweao serwisu poawarancvineao 4
agregatow koaeneracvinvch SFGM 560. 1500 rom. firmv GUASCOR,
rok produkcji 2014, pracujacych na gazie ziemnym.

SIERPC, 12 GRUDNIA 2019 R.
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PODSTAWA PRAWNA:

1. Art. 132 ust. 1 pkt 3 oraz art. 133 ust. 1 ustawy Prawo zaméwier publicznych, do
niniejszego zaméwienia wspomnianej ustawy nie stosuje sie.

2. Regulamin udzielania zaméwieri na dostawy, ustugi i roboty budowlane stuzace
dziatalno$ci sektorowej wykonywanej przez Cieptownie Sierpc Spétka z 0.0. z dn.
11.12.2019 r.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA:

Swiadczenie ushug kompleksowego serwisu pogwarancyjnego 4 agregatéw
kogeneracyjnych SFGM 560, 1500 rpm, firmy GUASCOR, rok produkcji 2014,
pracujgcych na gazie ziemnym.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
Zakres serwisu.

W ramach serwisu wykonywane beda zgodnie z Harmonogramem Serwisowym
Producenta nastepujace okresowe przeglady:

a) W ramach przegladu ,,E1" wykonywanego po kazdych 1 500 motogodzinach
pracy agregatu kogeneracyjnego wykonywane zostang nastepujgce prace
serwisowe:

- wymiana oleju silnikowego,

- analiza zuzytego oleju silnikowego,

- wymiana filtréw oleju,

- sprawdzenie zewnetrznego filtra powietrza,

- sprawdzenie i w razie potrzeby dostosowanie stosunku paliwo/powietrze,

- pomiar przeciw ci$nienia spalin,

- sprawdzenie szczelno$ci wszystkich potgczer, chiodziw, gazéw i systemu spalin,

- kontrola kotnierzy i dokrecenie zaciskow,

- kontrola zaciskow: akumulatora, sprzegta elastycznego, filtra powietrza, rury
wydechowej, rur oleju, itp,

- oczyszczenie metalowej ggbki oczyszczalnika oleju,

- pomiar cisnienia w skrzyni korbowej,

- regulacja zaworéw dolotowych oraz wylotowych,

- sprawdzenie urzgdzeri zabezpieczajgcych oraz ich potaczenia (wytacznik
cis$nienia oraz temperatury),
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- sprawdzenie akumulatoréw, w tym poziomu napiecia oraz poziomu elektrolitu w
akumulatorze,

- sprawdzenie filtra recyrkulacji gazoéw ze skrzyni korbowej i systemu czyszczenia
tego obwodu,

- sprawdzenie potgczenia rozrusznika,

- sprawdzenie, ocena prawidtowosci dziatania turbosprezarek.

Elementy wymieniane w czasie przegladu:

- 600 litréw oleju silnikowego (300 litrbw wymiana oleju w misce oraz 300 litréw
uzupetnienie zbiornika oleju).

- W razie potrzeby zewnetrzny filtr powietrza,

- 3 filtry oleju.

Strony ustalajg, ze Wykonawca jest zobowigzany do utylizacji przepracowanego
oleju, spuszczanego z silnika w trakcie przegladu.

b) W ramach przegladu ,,E2" wykonywanego po kazdych 3 000 motogodzin pracy
agregatu kogeneracyjnego wykonywane s3 dodatkowo nastepujgce prace
serwisowe:

- wymiana filtra recyrkulacji gazéw ze skrzyni korbowej,

- kontrola kata wyprzedzenia zaptonu,

- wymiana zewnetrznego filtra powietrza,

- kontrola bicia osiowego turbosprezarki,

- sprawdzenie temperatury amortyzatora drgan.

Elementy wymieniane w czasie przegladu:

- filtr recyrkulacji gazéw ze skrzyni korbowej,
- zewnetrzny filtr powietrza,

- Swiece zaptonowe.

¢) W ramach przegladu ,,E3" wykonywanego po kazdych 6 000 godzinach pracy
agregatu kogeneracyjnego wykonywane sg dodatkowo nastepujgce prace
serwisowe:

- sprawdzenie uszczelek pokryw zaworowych (w razie potrzeby wymiana),

- zdemontowanie, oczyszczenie i dopasowanie predkosci zaptonu na czujniku ,pick-
up”,

- wymiana pomocniczego filtra powietrza,

- kontrola momentu sity dokrecenia czujnika spalania stukowego,

- kontrola przeciwcisnienia spalin,

- rekondycjonowanie turbosprezarki,
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Elementy wymieniane w czasie przegladu:
- pomochiczy filtr powietrza.

d) W ramach przegladu ,,R1" wykonywanego po kazdych 15 000 motogodzinach
pracy agregatu kogeneracyjnego wykonywane sg dodatkowo nastepujgce prace
serwisowe:

- odremontowanie glowic cylindrowych tj. kontrola powierzchni glowicy i w razie
potrzeby szlifowanie powierzchni, kontrola i w razie potrzeby szlifowanie gniazd
zaworowych,

- sprawdzenie systemu zaworowego tj.: popychacze zaworowe, dzwigienki, laski
popychacza, pofgczenia kulowe, rolki popychacza dzwigniowego i krzywki,

- pomiar zuzycia tulei cylindrowych, w razie potrzeby wymiana po stronie
Wykonawcy,

- wymiana przewoddw wysokiego napiecia na silniku,

- oczyszczenie obiegu dolotowego (intercooler - filtr powietrza),

- czyszczenie miski olejowej,

- wymiana chtodziwa oraz czyszczenie systemu chiodzenia,

- czyszczenie rur weztowych,

- test termostatéw obiegu chtodzacego i w razie potrzeby wymiana,

- test kontrolny urzagdzen bezpieczenstwa: przelgczniki temperatury i cisnienia,

- -sprawdzenie foZyska przepustnicy i w razie potrzeby wymiana,

- smarowanie i sprawdzenie luzbw w przegubach kulowych taczacych kontrole
predko$ci i zmiana w razie potrzeby,

- wymiana termostatu oleju,

- w razie potrzeby dokrecenie potaczenia uktadu wykrywania spalania stukowego.

Elementy wymieniane w czasie przeglgdu:

- przewody wysokiego napiecia.

Prace serwisowe wykonane w ramach danego typu przegladu (poza E1) nalezy
traktowac jako dodatkowe tj.:

- wykonujac przeglad E2 nalezy wykonaé¢ wszystkie czynnoéci przewidziane dla
przegladu E1 oraz dodatkowo prace serwisowe wykonywane w ramach przegladu
E2,

- wykonujgc przeglad E3 nalezy wykona¢ wszystkie czynnosci przewidziane dla
przegladéw E1 i E2 oraz dodatkowo prace serwisowe wykonywane w ramach
przegladu E3,

/—\



Cieptownia Sierpc Sp. z 0.0.

ul. Przemystowa 2a, 09-200 Sierpc
. ‘ tel. 24 275 22 47 fax. 24 275 50 17
K= NIP 776-000-18-88 REG. 610027484

e-mail: sekretariat@cieplownia-sierpc.pl

wykonujgc przegigd R1 nalezy wykonaé¢ wszystkie czynnosci przewidziane dla
przegigdow E1, E2 i E3 oraz dodatkowe prace serwisowe wykonywane w ramach
przegladu R1.

Dodatkowo w ramach serwisu wykonane zostana:

- przeglad wraz z czyszczeniem wymiennikéw spaliny-woda (co najmniej raz w
okresie serwisu),

- przeglad i staly nadz6r nad instalacjg uktadu chiodzenia silnika wraz z catym
osprzetem,

- modernizacja ukfadu smarowania i chtodzenia oémiu turbosprezarek, w celu
zwiekszenia ich zywotnosci.

WARUNKI SWIADCZENIA USLUG SERWISU:

1. Dopuszczaina tolerancja wykonania interwatéw obstugowych wynosi +/- 5%.

2. Czynnosci obstugowe uwzgledniaja wytyczne producenta silnika i pradnicy, ktére
ujete sg w harmonogramie obstugowym.

3. Cena ustug serwisowych dla poszczegodinych typéw przegladéw zawiera wszelkie
koszty wykonania przedmiotowych przegladow.

4. Wszystkie czynnoéci o charakterze serwisowym wykonywane przez Wykonawce
muszg by¢ odnotowane w Ksigzce serwisowej kazdego silnika przechowywanej
u Zamawiajgcego.

5. W ramach serwisu Wykonawca zobowigzuje sie do reakcji serwisu nie pozniej
niz w ciggu 30 godzin od momentu oficjalnego zgtoszenia awarii z zastrzezeniem
ustalen z punktu 6 ponizej. Forma zgtoszenia to: fax, e-mail, telefon, forma pisemna.

6. Kary za opdznienie reakcji serwisu wyniosg réwnowarto$é utraconych zyskow ze
sprzedazy energii elektrycznej i $wiadectw pochodzenia przy czym za utrate zyskéw
uznaje si¢ jedynie sytuacje, w ktdrej pozostale pracujgce agregaty nie sg w stanie
przejac obcigzenia uszkodzonej jednostki. W takim przypadku za zysk utracony
uznaje sie nadwyzke mozliwej do wyprodukowania energii elektrycznej ponad
energi¢ wyprodukowang przez dziatajgce agregaty. Przyjmuje sie, Zze energia
elektryczna produkowana jest w funkcji zapotrzebowania na ciepto. Za utrate zysku
nie uznaje sie sytuacji w ktorej awaria nastgpita z winy obstugi tj. niestosowania sie
do instrukgji eksploataciji. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokryje
poniesionej szkody, strony mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego.

7. Faktyczny termin skutecznej naprawy kazdego z silnikéw zostanie kazdorazowo
ustalony przez Strony po zidentyfikowaniu uszkodzenia. Czas przegladéw
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okresowych ustala si¢ na przeglad E1 - do 12 roboczo godzin, przeglad E2 - do 16
roboczogodzin, przeglad E3 - do 24 roboczo godzin, przeglad R 1 - do 7 dni
roboczych (w zaleznosci od stanu glowic i turbosprezarki), przeglad R2 - do 21 dni
roboczych (w zaleznosci od stanu silnika).

8. W przypadku powstania potrzeby dodatkowych prac, ktére okaza sie niezbedne
do prawidiowej pracy agregatow, a nie s zawarte w przegladach okresowych, bedg
one rozliczane na podstawie oddzielnego zlecenia zgodnie z obowiazujacymi
przepisami po wczesniejszej kazdorazowej pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

9. Czynnosci wykonywane w zakresie serwisu wykonywane beda przy uzyciu
fabrycznie nowych materiatow eksploatacyjnych oraz fabrycznie nowych czesci
zamiennych zalecanych przez producenta.

TERMIN OBOWIAZYWANIA UMOWY:
Okres serwisu - 1 rok (od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku).

KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
CENA - 100%

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU:
1. Zlozenie os$wiadczenia o spefnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu oraz

o$wiadczenia o niepodleganiu wykluczenia z postepowania — zgodnie z zatgcznikiem
nr2.

2. Wykazanie posiadania do$wiadczenia w realizacji min. 2 ustug serwisu trwajgcych
minimum 12 miesigcy agregatéw kogeneracyjnych pracujgcych na gazie ziemnym
lub biogazie. Niezbgdne jest zalgczenie do oferty wykazu éwiadczonych ustug
potwierdzonych referencjami/po$wiadczenia nalezytego wykonania umowy.

WYMOGI FORMALNE DOTYCZACE OFERTY:
1. Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadanie ofert wariantowych.

2. Termin skiadania ofert uptywa 20 grudnia 2019 roku o godzinie 12:00.
3. Otwarcie ofert nastapi 20 grudnia 2019 r. o godz. 12:30.

4. Dokumenty wymagane w postepowaniu:

- wypetniony i podpisany formularz ofertowy stanowigcy zatgcznik do
Ogloszenia o przetargu;

- aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o dziatalno$ci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaijg wpisu do rejestru lub
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ewidenciji, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadnia
ofert - oryginat lub kserokopia poswiadczona za zgodnosé z oryginatem:
- zestawienie nazw i adreséw obiektow gdzie Wykonawca realizuje badz

realizowa%_ ustugi serwisowe o zblizonym zakresie;
- referencje.

5. Oferty nalezy sktada¢ w zapieczgtowanych kopertach w sekretariacie Cieptowni
Sierpc Spétka z o0.0., ul. Przemystowa 2a w Sierpcu, z dopiskiem ,Serwis
pogwarancyjny agregatéw-NIE OTWIERAC".

6. Zamawiajgcy zastrzega kontynuowanie postepowania w drodze negocjacii.
7. Zamawiajgcy zastrzega uniewaznienie postepowania bez podania przyczyn.

8. Osoba uprawniona do kontaktowania sie z Wykonawcami:
tukasz Kowalski, Specjalista ds. wytwarzania,

tel. 24 275 22 47 wew. 31,
e-mail; kowalski.lukasz86@o02.pl

<&

Zataczniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Wzér oswiadczenia.
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Zatgcznik nr 1

(pieczeé Oferenta)

Cieplownia Sierpc Sp. z 0.0.
ul. Przemystowa 2a
09-200 Sierpc

FORMULARZ OFERTY

1. Nawigzujgc do zaproszenia do zlozenia oferty na $wiadczenie ustug serwisu
pogwarancyjnego 4 agregatow kogeneracyjnych SFGM 560 firmy GUASCOR,
pracujgcych na gazie ziemnym, oferujemy wykonanie przedmiotowego serwisu
w zakresie wskazanym w Ogloszeniu o przetargu, za cene:

przeglad ,E1" ..., zt netto,
(stownie ztotych: .............cocoo )

cenabrutto: ..., zt

(stownie ztotych:................cooeii )

kwota VAT ..., zt

przeglad ,,E2" ... zt netto,
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kwota VAT zt

przeglad ,E3" ... zt netto,
(stownie ziotych: .....................LL )
cenabrutto: ... zt

przeglad ,R1" i e zt netto,

2. Ceny przykiadowych materialéw eksploatacyjnych.

L.p. Nazwa J.m. Cena jednostkowa
|PLN] netto
1. [Filtr oleju 1szt. | zt
2. Swieca zaptonowa Iszt. fls....... .o, zt
3. Uszczelka pod pokrywe dekla zaworowego [1szt. ..., zt
4.  Wkiad filtra powietrza wewnetrzny Tszt. | zt
5.  Wkiad filtra powietrza zewnetrzny szt | zt
6. |Wkiad filtra odmy Tszt. | zt
7.  Wkiad filtra gazu 1szt. | zt
8. Przewody wysokiego napiecia Tszt. | zt
9.  Olej silnikowy(podad typ i charakterystyke) (1litr  [.................... zt
10. |Pobranie i wykonanie badania oleju Tkpi. e zt
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3. Serwis interwencyjny

W przypadku potrzeby wykonania robdt dodatkowych beda one rozliczone
w nastepujgcy sposob:

+ Stawki roboczogodziny (rbh) jednego pracownika Wykonawcy:

w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 18:00: ......................es zt;
w dni robocze, w godzinach od 18:00 uo 22:00:..................ce e, zt;
w dni robocze, w godzinach od 22:00do 6:00:.......................... zt
w pozostate dni, inne niz robocze:...........cccoeiiiiii i z
» Koszt przejazdu ekipy Serwisowej:.............co.oeiviviiiineiiinan, zt
* Inne koszty:

- T B PP zt
Dl zt

3 P S zt

o F SO zt

4. Gwarancija:
Na wykonane ustugi serwisowe udzielona bedzie 12-to miesieczna gwarancja. Czas

reakcji na usunigcie usterki, w ramach udzielonej gwarancji wymagajgcej przejazdu
zaktadu serwisowego do obiektu, wynosi¢ bedzie 30 godzin.

5. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sie z trescig Ogtoszenia o przetargu, nie
wnosimy zastrzezen do przedstawionych w nich warunkéw oraz uznajemy si¢ za
zwigzanych okreslonymi w nich zasadami postepowania.

6. UWAZAMY sie za zwigzanych niniejszg oferta przez okres 45 dni od uptywu
terminu sktadania ofert.

(podpis osoby reprezentujacej Wykonawce)
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Zalacznik nr 2

(pieczeé Oferenta)

OSWIADCZENIE

Nawigzujgc do zaproszenia do zlozenia oferty na $wiadczenie ustug serwisu
pogwarancyjnego 4 agregatéw kogeneracyjnych SFGM 560 firmy GUASCOR,
pracujgcych na gazie ziemnym:

1. OSwiadczam, 2e spetlniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone
w Ogtoszeniu o przetargu.

2. O$Swiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z udzialu w postepowaniu
z przyczyn okreslonych w §11 ust. 1 i 2 Regulaminu udzielania zamoéwien na
dostawy, wustugi i roboty budowlane stuzace dziatalnoSci sektorowej
wykonywanej przez Cieptownie Sierpc Spétka z 0.0. z dnia 11.12.2019 .

(podpis osoby reprezentujgcej Wykonawce)



